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POPIS OZNAKA 
1m   kg/s Maseni protok silaznih cijevi 
2m   kg/s Maseni protok uzlaznih cijevi prednje strane prvog prolaza 
3m   kg/s Maseni protok uzlaznih cijevi bočnih strana prvog prolaza 
4m   kg/s Maseni protok uzlaznih cijevi stražnje strane prvog prolaa 
5m   kg/s Maseni protok uzlaznih cijevi bočnih strana drugog prolaza 
6m   kg/s Maseni protok uzlaznih cijevi stražnje strane drugog prolaza 
7m   kg/s Maseni protok nosećih cijevi 
1p   bar Pad tlaka u silaznim cijevima 
2,3,4,5,6,7p   bar Pad tlaka u uzlaznim cijevima 
Bp  bar Tlak u bubnju 
1   kg/m
3 Gustoća vode u silaznim cijevim 
1T   °C Temperatura vode u silaznim cijevima 
nvT   °C Temperatura napojne vode 
'T   °C Temperatura zasićenja vode na tlaku Bp   
'
2,3,4,5,6,7   kg/m
3 Gustoća vode na temperaturi zasićenja u uzlaznim cijevima 
2r   - Množitelj akceleracijskog učinka dvofaznog toka 
3r   - Množitelj trenja dvofaznog toka 
4r   - Množitelj gravitacijskog utjecaja dvofaznog toka 
1,2,3,4,5,6,7G   kg/(s m
2) Gustoća masenog toka 
ložq   W/m
2 Toplinsko opterećenja ložišta 
pzq   W/m
2 Toplinsko opterećenje prijelazne zone 
prq   W/m
2 Toplinsko opterećenje drugog prolaza 
(2,3,4,5,6,7)eH   m Visina ekonomajzerskog dijela uzlaznih cijevi 
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(2,3,4,5,6,7)el  
m Duljina ekonomajzerskog dijela uzlaznih cijevi 
(2,3,4,5,6,7)iH  m Visina isparivačkog dijela dijela uzlaznih cijevi 
(2,3,4,5,6,7)il  
m Duljina isparivačkog dijela dijela uzlaznih cijevi 
1,2,3,4,5,6,7d   
m Promjer cijevi 
1,2,3,4,5,6,7n   
- Broj pojedine skupine cijevi 
brO   kg/kg Optočni broj 
D
 
kg Proizvedena para 
2,3,4,5,6,7x   kg/kg Maseni udio pare pojedine skupine uzlaznih cijevi 
1,2,3,4,5,6,7   - Faktor trenja linijskih otpora strujanju 
1,2,3,4,5,6,7   - Lokalni otpori strujanju 
1   Pa s Dinamički viskozitet vode silaznih cijevi 
2,3,4,5,6,7   Pa s Usrednjeni koeficijent dinamičkog viskoziteta pare i kapljevine 
1,2,3,4,5,6,7Re   - Reynoldsov broj 
1h   J/(kg K) Specifična entalpija silaznih cijevi 
'
2,3,4,5,6,7h   
J/(kg K) Specifična entalipija vrele kapljevine uzlaznih cijevi 
''
2,3,4,5,6,7h  





J/(kg K Pa) Promjena specifične entalpije vrele kapljevine zbog promjene 
tlaka 
   - Odnos specifičnih volumena parne i tekuće faze 
   - Faktor skilza 
1v   kg/m
3 Specifični volumen vode silaznih cijevi 
'
2,3,4,5,6,7v   
kg/m3 Specifični volumen vrele kapljevine uzlaznih cijevi 
''
2,3,4,5,6,7v  
kg/m3 Specifični volumen suhozasićene pare uzlaznih cijevi 
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SAŽETAK 
U ovom radu napravljen je hidraulički proračun isparivačkog dijela generatora pare. Kao 
ulazni podaci koristili su se rezultati prethodno napravljenog termodinamičkog proračuna 
generatora pare. Za modeliranje pada tlaka u dvofaznom toku korištena je Thomova metoda. 
Proračun je napisan u VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Izračunat je optočni 
broj u rasponu opterećenja od 30% do 100%. Također je prikazana promjena optočnog broja 
u ovisnosti o radnom tlaku pare. 
Ključne riječi: hidraulički proračun generatora pare, isparivački dio, stacionarna stanja,  
VBA, Thomova metoda. 
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1. UVOD 
Cilj teksta je opisati i približiti provedeni proračun procesa proizvodnje pare u isparivačkom 
dijelu vertikalnog generatora pare s bubnjem NGP Rafinerije Sisak. Proveden je hidraulički 
proračun prirodne cirkulacije. Za modeliranje strujanja u uzlaznim cijevima, u kojima dolazi 
do pojave dvofaznog toka, korištena je Thomova metoda za proračun pada tlaka. Rubni uvjeti 
jednadžbi te neke potrebne veličine stanja  hidrauličkog proračuna određeni su prethodno 
izrađenim matematičkim modelom NGP Rafinerija Sisak, jednadžbom kontinuiteta te 
uvjetom jednakosti padaova tlaka u uzlaznim i silaznim cijevima isparivača. 
Thomova metoda daje relativno pouzdane rezultate u području tlakova od 1 do 220 bar 
i za vrijednosti gustoća masenog toka iznad 5,8 kg/sm2. Područje proračun ispunjava oba 
uvjeta. 
 Proračun je pisan u VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) , iterativnog je 
karaktera i sadrži osam glavnih procedura. 
Rad je podijeljen u 3 osnovna poglavlja poglavlja. U prvom se razradila teorijska 
pozadina problema. Nakon  toga je opisan tijek proračuna kojim se došlo do traženih 
vrijednosti  te na kraju provedena analiza rezultata.  
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2. TEORIJSKA POZADINA HIDRAULIČKOG PRORAČUNA 
 
2.1. Fizikalni modeli strujanja 
Strujanje tekućine i pare u isparivačkim cijevima predstavlja poseban fenomen čije 
razumijevanje zahtijeva poznavanje strukture i načina međusobnog djelovanja faza. Zbog 
kompleksnosti međusobnog djelovanja faza, fenomen se ne može obuhvatiti znanjima i 
iskustvom stečenim proučavanjem jednofaznog područja strujanja. U pokušaju da se 
matematičkim alatom opišu pojave u dvofaznom toku, neophodno je bilo primijeniti 
pojednostavljene fizikalne modele strujanja. 
 Homogeni model: 
Ovaj model predstavlja najjednostavniji pristup u analizi dvofaznog strujanja. Polazi se 
od pretpostavke da se dvofazni tok ponaša kao jednofazni čija se svojstva mogu 
izračunati interpolacijom svojstava tekuće i parne faze 
 Model odvojenih tokova 
Model se zasniva na pretpostavci o odvojenim tokovima parne i tekuće faze. Na taj se 
način mogu pisati jednadžbe održanja mase, količine gibanja i energije potrebne za svaku 
fazu. Ovaj pristup zahtjeva, dodatno u odnosu na homogeni model, poznavanje protočnog 
presjeka faze kao i poznavanje interakcija između faza. 
 
 Model temeljen na oblicima strujanja 
Ovaj se model zasniva na temelju definiranja nekoliko osnovnih režia strujanja i izgradnji 
dvofaznog modela na temelju idealiziranih pretpostavki prilagođenih svakom režimu 
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2.2. Proračun pada tlaka po Thomovoj metodi 
Proračun pada tlaka po Thomovoj metodi temelji se na modelu odvojenih tokova. Ukupni se 
pad tlaka, jednako kao i kod jednofaznog toka, može podijeliti na tri komponente: 
 pad tlaka uslijed trenja, 
 pad tlaka zbog gravitacijskog utjecaja, 
 pad tlaka zbog akceleracijskog efekta. 
  tr ak grp p p p      (1) 
 Thomova metoda je razvijena na temelju rezultata mjerenja dvofaznog toka vode u 
grijanim cijevima. Daje relativno pouzdane rezultate u području tlakova od 1 do 220 bar i za 
vrijednsti gustoća masenog toka iznad 5.8kg/sm2. Ona predstavlja napredak u odnosu na 
homogeni model utoliko što uzima u obzir mogućnost da brzina parne i tekuće faze budu 
različite kao i utjecaj masenog sadržaja pare na svaku od komponenata pada tlaka. Ovi 





2.2.1. Akceleracijska komponenta pada tlaka 
Pad tlaka kao poslijedica akceleracije računa se kao onaj koji bi imala jednofazna 
kapljevina jednakog protoka s toplinskim stanjem na granici zasićenja, pomnožen 










    
 
     (2) 
   Rezultati mjerenja za  2 2 , ir r p x korelirani su na sljedeći način: 





           
 
                                         (3) 
  predstavlja odnos specifičnih volumena parne i kapljevite faze, dok    predstavlja 
bezdimenzijskog faktora skliza . 
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   (4) 
 
Vrijednosti za  mogu se pronaći u sljedećoj tablici: 
     Tablica 1. Ovisnost bezimenzijskog faktora skliza   o tlaku 
Tlak, 
bar 
1 17 41 86 175 207 221 
  246 40 20 9,8 4,95 215 1 
 
       
        
 
2.2.2. Pad tlaka uslijed trenja na stijenci i lokalnih otpora 
Pad tlaka uslijed trenja na stijenci i lokalnih otpora računa se kao onaj koji bi imala 
jednofazna kapljevina jednakog protoka s toplinskim stanjem na granici zasićenja, pomnožen 
množiteljem dvofaznog trenja 
3r . 









   
          
   
 (5) 
3r  je funkcija tlaka i masenog sadržaja pare na izlazu. Međutim zbog karaktera 
izmjerenih vrijednosti, nije bilo moguće aproksimirati na prikladan način, tako da je 
3r  dan 
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Tablica 2. Tablični prikaz promjene faktora 
3r  promjenom tlaka i masenog udjela 
pare 
 
2.2.3. Pad tlaka uslijed gravitacijskog utjecaja 
Gravitacijski utjecaj na pad tlaka u dvofaznom tok uzet je u obzir preko množitelja 
4r : 





     (6) 
Pri čemu se 
4r može izraziti kao: 














       
 
                                        (7) 
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2.3. Hidraulički proračun prirodne cirkulacije 
Prirodna cirkulacija u generatorima pare s bubnjem uzrokovana je razlikom gustoća 
kapljevina u silaznim cijevima i dvofaznog toka kapljevine i pare u uzlaznim cijevima. 
Razlika gustoća  uslijed razlike visina između bubnja i kolektora stvara uzgonsku silu koja 
uzrokuje cirkulaciju vode. 
 Uzlazne cijevi čine ekrani ložišta te cijevi konvektivnog kanala. Prirodna cirkulacija je 
nužan uvjet za pravilno funkcioniranje ovih tipova generatora jer se cijevi hlade protokom 
vode i sprečavaju pojavu pregaranja cijevi. Zadatak proračuna je određivanje spomenutog 
protoka vode. 
Slika 1. Shematski prikaz isparivačkog kruga 
Pad tlaka u silaznim cijevima jednak je padu tlaka u uzlaznim cijevima: 
                             1 2p p                                                                   (8) 
Maseni protok u silaznim cijevima jedan je sumi svih masenih protoka u uzlaznim cijevima: 
                                           1 2 3 4 5 6 7
m m m m m m m     
                                         
(9) 
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2.3.1. Pad tlaka u silaznim cijevima 
Pad tlaka uslijed akceleracijskog učinka možemo zanemariti pošto silazne cijevi nisu 
grijane te stoga ne dolazi do promjene specifičnog volumena vode.Tako da za pad tlaka u 
silaznim cijevima vrijedi sljedeći izraz: 
1 1 1gr trp p p     (10) 
Pad tlaka zbog gravitacijskog utjecaja raste u smjeru strujanja, dok je pad tlaka uslijed 
trenja i lokalnih otpora negativan.  
 Spomenuti članovi pada tlaka u silaznim cijevima jednaki su izrazima: 
                                                            
1 1grp g h   
                                                           
(11) 








   
         
   
                                          (12) 
  
2.3.2. Pad tlaka u uzlaznim cijevima 
 
 Budući da je voda u donjem dijelu kolektora pothlađena, to će zahtjevati podijelu 
isparivačkih cijevi na dva dijela: 
 U ekonomajzerskom dijelu uzlaznih cijevi voda se zagrijava do temperature zasićenja. 
Još nema pojave parne faze pa se koristi model jednofaznog toka. Postoji 
akceleracijski utjecaj na pad tlaka jer dolazi do promjene specifičnog volumena uslijed 
zagrijavanja vode. 
 U isparivačkom dijelu voda se zagrijava od vrele kapljevine do nekog stanja mokre 
pare. Pojavom parne faze koristi se model dvofaznog toka. 
Ukupni pad tlaka u uzlaznim cijevima jednak je sumi pada tlaka u ekonomajzerskom i 
isparivačkom dijelu: 
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(13) 
  
Pojedini članovi prikazane jednadžbe jednaki su izrazima: 
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2.4. Optočni broj 
Optočni broj je značajna varijabla pri konstruiranju generatora pare prirodne i prisilne 
cirkulacije. Definiran je kao omjer protoka vode koja se cirkulira u isparivaču i proizvedene 
pare. 







                                                              
(17) 
Varijacije u omjeru optočnog broja proizlaze iz razine tlaka generatora pare. Tako 
visokotlačni generatori pare imaju mali optočni broj, a niskotlačni generatori pare visok 
optočni broj. Ostali parametri koji utječu na optočni broj su visina generatora pare, toplinsko 
opterećenje, te razlike u dimenzijama silaznih i uzlaznih cijevi. 
Optočni broj generatora pare sa prirodnom cirkulacijom kreće se između 5 i 100.0 
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3. HIDRAULIČKI PRORAČUN CIRKULACIJE VODE U ISPARIVAČU 
GENERATORA PARE 
U zadatku je potrebno proračunati cirkulaciju vode u isparivaču generatora pare 
kapaciteta 50 t/h u ovisnosti o opterećenju generatora pare koji se kreće od 30% do 100%. U 
radu treba koristiti prethodno napravljen termodinamički proračun generatora pare. 
Postupak proračuna je nužno iterativan. Zbog velikog broja iteracija koristi se računalni alat 
čijom manipulacijom se omogućuje rješavanje problema u realnom roku. Spomenuti alat je 
VBA(Microsoft Visual Basic for Applications).   
  
 
3.1.  Postavljanje problema 
 
Slika 2. Shema generatora pare 
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 Isparivački dio kruga generatora pare sastoji se od velikog broja cijevi koje možemo 
podijeliti u dvije grupe: silazne i uzlazne cijevi. Silazne cijevi su smještene s vanjske strane 
ložišta i nisu grijane. Uzlazne cijevi čine ekrani ložišta te cijevi u konvektivnom kanalu 
generatora pare. Toplina im se dovodi zračenjem plamena i konvekcijom u ložištu, te 
konvekcijom dimnim plinovima u konvektivnom dijelu. Uzlazne cijevi su podijeljene prema 
geometrijski zajedničkim karakteristikama. Tako podijeljene čine 6 skupina cijevi: 
 Prednju stranu prvog prolaza, čije su pripadajuće veličine označene indeksom 
2, 
 Bočne strane prvog prolaza, čije su pripadajuće veličine označene indeksom 3, 
 Stražnja strana prvog prolaza, čije su pripadajuće veličine označene indeksom 
4, 
 Bočne strane drugog prolaza, čije su pripadajuće veličine označene indeksom 
5, 
 Stražnja strana drugog prolaza, čije su pripadajuće veličine označene indeksom 
6,  
 Nosive cijevi, označene indeksom 7. 
 
 
3.1.1. Pretpostavke u modelu 
3.1.1.1. Gustoća toplinskog toka 
 
Zbog problema određivanja raspodjele gustoće toplinskog toka izgaranja dimnih 
plinova u ložištu pretpostavljena je jednolika raspodjela. U konvektivnom kanalu gustoće 
topinskog toka su podijeljene na dva dijela (dvije vrijednosti). Gustoće toplinskih tokova 
su dobivene kao omjeri ukupne predane topline i ukupne površine pojedine zone: 
 Gustoća toplinskog toka ložišta:  





                                                             (18) 
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 Gustoća toplinskog toka u prijelaznoj zoni konvektivnog kanala: 








        
(19) 
 Gustoća toplinskog toka u prolazu konvektivnog kanala:
          
  







                                                   (20) 
3.1.1.2. Temperatura vode u silaznim cijevima 
  Kako u bubnju dolazi do miješanja pothlađene napojne vode i vrele vode koja se 
dovodi iz isparivačkog kruga, rezultat miješanja je pothlađena kapljevina. Pretpostavljeno je 
idealno miješanje vrele vode i pothlađene napojne vode na samom ulazu u silazne cijevi: 
                                             1 1 1nv nv nv B B Bg c T g c T g h T                                              (21) 
 Pod pretpostavkom da je 
















možemo izraziti temperaturu u silaznim cijevima kao: 




T T T T
O
                                                 (22) 
3.1.1.3. Koeficijenti trenja dvofaznog toka 
Za turbulentni režim strujanja koristi se Fanningova korelacije faktora trenja i Reynoldsovog 
broja. Pa za turbulentni režima strujanja pri Reynoldsovim brojevima većim od 4000 vrijedi: 
 Za jednofazni tok: 
                                                           
0.2
1 0.046 Reff
                                                    (23) 
                                                                  1 14 ff                                                               (24) 
 Za dvofazni tok 
                                                         
0.2
2 20.46 Ref ff
                                                    (25) 
                                                                   2 24 ff                                                        (26) 
Reynoldsov broj za dvofazni tok dobiva se usrednjavanjem koeficijenata dinamičkog 
viskoziteta parne i kapljevite faze: 
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      
  
                                               (28) 
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3.1.2. Ključne jednadžbe 
3.1.2.1. Jednadžbe masenog protoka silaznih i uzlaznih cijevi 
Prvo su postavljene jednandžbe pada tlaka za svaku skupinu cijevi: 
Silazne cijevi: 
                                       
2
1 1 1
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                                 (29) 
Uzlazne cijevi prednje strane prvog prolaza: 
   
2
'
' ' '2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 22 2
e e i
e i e e e i
l v l v m
p r v v v r h h r g
d d A n
     
                                               
(30) 
Uzlazne cijevi bočnih strana prvog prolaza: 
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(31) 
Uzlazne cijevi stražnje strane prvog prolaza: 
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Uzlazne cijevi bočnih strana drugog prolaza: 
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Uzlazne cijevi stražnje strane drugog prolaza: 
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Uzlazne nosive cijevi: 
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 Izrazi za maseni protok uzlaznih izvedeni su iz navedenih izraza za pad tlaka i uvjeta 
jednakosti pada tlaka (36) u uzlaznim i silaznim cijevima. Tako su izvedeni izrazi za masene 
protoke u uzlaznim cijevima, a maseni protok u silaznim cijevima jednak je sumi svih 
masenih protoka u uzlaznim cijevima. 
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Izraz za maseni protok kroz silazne cijevi proizlazi iz jednadžbe kontinuiteta za sve 
isparivačke cijevi                                            1 2 3 4 5 6 7
m m m m m m m     
                                         
(9): 
                                                   1 2 3 4 5 6 7m m m m m m m                                              (43) 
3.1.2.2. Određivanje visine ekonomajzerskog dijela isparivačkih cijevi 
eH  
Budući da silazne cijevi nisu grijane, a u bubnju dolazi do miješanja zasićene vode i napojne 
vode, u silaznim cijevima struji pothlađena voda. U uzlaznim cijevima, pod djelovanjem 
toplinskog opterećenja, voda će zagrijati do temperature zasićenja nakon što prijeđe određeni 
put. 
 Izraz za visinu ekonomajzerskog dijela generatora pare: 
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                          predstavlja promjenu entalpije vrele kapljevine promjenom tlaka 
-
eq                              predstavlja gustoću toplinskog toka na ekonomajzerskom području 
 Zbog pretpostavke od jednolikoj raspodjeli toplinskog toka u zoni isparivača i 
konvektivnoj zoni vrijedi: 
 Prednja strana i bočne strane prvog prolaza: 
                                                           e ložq q                                                       (45) 
 Stražnja strana prvog prolaza: 
                                               e lož prq q q                                                     (46) 
 Bočne strane, stražnja strana drugog prolaza te nosive cijevi      





 određen je derivacijom jednadžbe koja je dobivena ''fittingom krivulje'' promjene 
specifične entalpije vrele kapljevine za raspon tlakova od 10 bar do 60 bar s korakom od 5 
bara. 
Tablica 3. Promjena entalpije na tlaku zasićenja promjenom tlaka zasićenja 
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(48) 
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(49) 
Stoga za pojedinu skupinu cijevi možemo pisati: 
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3.1.2.3. Udio pare pojedine skupine cijevi na ulazu u bubanj 
Proračun pada tlaka u uzlaznim cijevima zasniva se na Thomovoj metodi. Ona se temelji 
na množenju jednadžbi za pad tlaka jednofazng strujanja množiteljima dvofaznog pada tlaka 
2r  , 3r  i 4r  . Množitelji su prikazani kao funkcija tlaka zasićenja i masenog udjela pare na 
ulazu u bubanj. Shodno tome je potrebno odrediti udio pare. Iz jednadžbe za specifičnu 





    
proizlaze jednadžbe masenog udjela pare za uzlazne cijevi: 
Mihovil Jakov Crvelin Završni rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 27 















                                             (56) 















                                               (57) 
                                       
 














                              (58) 
















                                     (59) 
















                                     (60) 
















                                     (61) 
 
3.2. Proces proračuna u VBA 
Kako je cilj završnog rada odrediti cirkulaciju vode u isparivaču generatora pare 
kapaciteta 50 t/h u ovisnosti o opterećenju generatora pare koji se kreće od 30% do 50 %,  
kod programiranja treba sadržavati i prethodno napravljen termodinamički proračun 
generatora pare zbog promjene veličina stanja vode i pare prilikom promjene opterećenja. 
Korištene procedure mogu se podijeliti hijerarhijski. Hijerarhijski najviša procedura u 
sebi sadržava sve ostale procedure. Prema spomenutom, napisani kod koji se koristi za 
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Slika 3. Hijerarhijski dijagram procedura 
3.2.1. Procedura: Promjena_opterećenja 
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Opterećenje se mijenja naredbom ''For ii=15 to 50 Step 5'' koja mijenja opterećenje prema 
zahtjevu za proizvedenu paru od 15 t/h do 50 t/h  s korakom od 5 t/h tj, od 30% do 100% s 
korakom od 10% nazivnog opterećenja. Zatim se poziva procedura termodinamičkog 
proračuna ukupnog postrojenja retkom NPG_Rafinerija_Sisak koja pruža potrebne podatke o 
veličinama stanja za hidraulički proračun. U te podatke spadaju opterećenja ložišta i 
konvektivnog kanala, tlak u bubnju, temperatura napojne vode, dimenzije ložišta. Slijedi 
izvršavanje ukupne procedure Hidrauličkoi_proračuna za zadamo opterećenje. Redak ''Next 
ii'' vraća proces na naredbu ''For'' dok ii ne dosegne 50, što je ujedno i nazivno opterećenje. 
 
3.2.2. Procedura: Hidraulički_proračun 
Prvo se definiraju početni uvjeti veličina 
1 2 3 4 5 6 7, , , , , ,       ,
2 3 4 5 6 7, , , , ,e e e e e eH H H H H H , 1 2 3 4 5 6 7, , , , , ,m m m m m m m ,dimenzije cijevi, broj cijevi, te podatci o 
opterećenju dobiveni prethodno obavljenom procedurom ukupnog termodinamičkog 
proračuna. Zatim se postavlja petlja kojom se provodi iterativni postupak. Unutar petlje se 
iznova  pozivaju procedure za proračun masenog protoka u uzlaznim cijevima iz uvjeta za 
jednakost pada tlaka u silaznim i uzlaznim cijevima. Dobivene vrijednosti masenih protoka 
uzlaznih cijevi se zbrajaju te se dobiva maseni protok silaznih cijevi, koji ulazi u sljedeću 
iteraciju kao dio informacije za ponovni proračun masenih protoka uzlaznih cijevi. Proračun 
se ponavlja dok se greška ne smanji ispod zadane vrijednosti.  
 
Slika 5. Petlja procedure ''Hidraulički_proračun'' 
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3.2.3. Prodedure: Uzlazna_Cijev_Prednja_strana, Uzlazna_Cijev_Bočne_strane, 
Uzlazna_Cijev_Stražnja_1_prolaza, Uzlazna_Cijev_Strazna_strana_2_prolaz,  
Uzlazna_Cijev_Bočne_strane_2_prolaz, Uzlazna_Cijev_Nosece_cijevi 
Ove procedure se pozivaju unutar procedure Hidraulički_proračun, a služe za proračun 
masenog protoka prema izvedenim jednadžbama u poglavlju 3.1.2  Za proračun masenog 
protoka potrebno je poznavati: 
-ukupni maseni protok, lokalne i linijske otpore strujanju u silaznim cijevima, površinu 
poprečnog presjeka silaznih cijevi, broj silaznih cijevi, visinu ložišta, gustoću vode u silaznim 
cijevima, specifičnu entalpiju silaznih cijevi te tlak i temperaturu na ulazu u silazne cijevi. 
-Visinu ekonomajzerskog dijela isparivačkog dijela cijevi, visinu isparivačkog dijela, 
linijske i lokalne otpore strujanju uzlaznih cijevi, broj i površine poprečnog presjeka uzlaznih 
cijevi, gustoće vode i specifičnu entalpiju na početku isparavanja u uzlaznim cijevima, 
specifičnu entalpiju na kraju isparavanja, specifičnu entalpiju zasićene pare. 
3.2.3.1. Funkcije za određivanje veličine stanja vode  
U Excel-u su implementirane funkcije za dobivanje veličina stanja vode. Pozivaju se 
naredbama ''Voda(Ntab, p, T)'' za veličine stanja pothlađene kapljevine i pregrijane pare te 
''Zas(Izas, p)'' za veličine stanja mokre pare. Predstavljaju interpolirane veličine stanja iz 
toplinskih tablica za vodu. U funkcijama p i T predstavljaju tlak i temperaturu, a Ntab i Izas 
veličinu stanja koju želimo odrediti. 
 
Tablica 4. ''Izas'' za funkciju ''Zas(Izas, p)'' 
Izas Veličina 
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Tablica 5. ''Ntab'' za funkciju ''Voda(Ntab, p, T)'' 
Ntab Veličina 
1  hw entalpija vode ili preg. pare 
2  w gustoća vode ili preg. pare 
3  sw entropija vode ili preg. pare 
4  w din. viskozitet vode ili preg. pare 
5  w toplinska vodljivost vode ili preg. pare 
6  Prw Prandtlov broj vode ili preg. pare 
 
3.2.3.2. Tijek procedura za proračun masenog protoka uzlaznih cijevi 
U prvu iteraciju ulaze pretpostavljene veličine masenog protoka silaznih cijevi, 
gustoće vode silaznih cijevi te gustoće vode u uzlaznim cijevima u točki zasićenja, 
linijski otpori te visine ekonomajzerskog i isparivačkog dijela isparivačkih cijevi. Nakon 
prve iteracije na temelju dobivenog masenog protoka i pada tlakova u uzlaznim cijevima 
dobivamo  veličine  stanja potrebne za sljedeću iteraciju. Petlja se zatvara kad se ispuni 
zadani uvjet točnosti, odnosno procedura se prestaje pozivati iz hijerarhijski više 
procedure.  
Slika 6. Proračun masenog protoka uzlaznih cijevi prednje stranje ložišta 
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3.2.3.3. Podrelaksacija 
Tijekom iteriranja proračun je pokazao veliku nestabilnost. Veća nestabilnost pokazuje se 
u skupinama cijevi gdje je niži omjer  ukupne dovedene topline i ukupnog poprečnog presjeka 
skupine cijevi. Najviša nestabilnost se javlja u bočnim cijevima  prvog prolaza, stražnje strane 
i bočnih strana drugog prolaza. Korištena je jaka podrelaksacija. Prednja strana i stražnja 
strana ložišta te nosive cijevi u sljedeću iteraciju uzimaju  5% novo izračunate vrijednosti, 
bočne strane ložišta i stražnja strana konvektivnog kanala 0.5%, a bočne strane konvektivnog 
kanala 0.2% novo izračunate vrijednosti. Stoga promjena masenog protoka bočnih strana 
konvektivnog kanala je najbitniji kriterij konvergencije. Proračun traje dok promjena tog 
masenog protoka ne padne ispod 125 10 . 
Podrelaksacije: 
                                                1 12 2 2 20.05n n n nm m m m                                                   (62) 
                                                1 13 3 3 30.005n n n nm m m m                                                   (63) 
                                                1 14 4 4 40.05n n n nm m m m                                                   (64) 
                                                1 15 5 5 50.005n n n nm m m m                                                   (65) 
                                                1 16 6 6 60.002n n n nm m m m                                                   (66) 
                                                1 17 7 7 70.05n n n nm m m m                                                   (67) 
3.2.4. Procedura: Množitelji 
Množitelji dvofaznog pada tlaka funkcija su tlaka na početku isparavanja i masenog 
udjela pare na izlazu iz uzlaznih cijevi. Svaka skupina cijevi različitih je geometrijskih 
karakteristika i različito je toplinski opterećena, stoga će se u svakoj od njih razlikovati 
traženi tlak i maseni udio pare. Shodno tome potrebno  je iznova računati vrijednosti 
množitelja za svaku skupinu cijevi u svakoj iteraciji. Koriste se podatci o tlaku i masenom 
udjelu pare iz prethodne iteracije za dobivanje njihovih vrijednosti prije svakog ulaska u 
jednadžbu za maseni protok pripadajuće skupine cijevi. 
Slika 7. Veličine stanja za dobivanje vrijednosti množitelja i pozivanje same procedure 
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Slika 8. Procedura ''Množitelji'' 
Sama procedura se sastoji  od izraza za dobivanje vrijednosti množitelja 
2r  i 4r , a 
vrijednost 
3r  se dobiva pozivanjem funkcije ''izracunaj_r3''. 
 
3.2.4.1. Funkcija: izracunaj_r3  
Korelacija između 
3r  , tlaka i masenog udjela pare, zbog nemogućnosti prikazivanja 
jedinstvenom jednadžboma, prikazana je Tablicom 2. za različite vrijednosti tlakova. 
 Za svaki od tlakova iz jednadžbe pronađena je linearna korelacije između množitelja 
3r  i masenog udjela pare. 
 
Slika 9. Linearna ovisnost množitelja o porastu udjela pare na zadanom tlaku 
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Ukoliko se tlak nalazi izmađu vrijednosti na kojima su veličine množitelja vrši se 
interpolacija između pripadajućih tlakova. Kod čijim se izvršavanjem dobivaju vrijednosti 
funkcije ''izracunaj_r3'' prikazan je Slikom 10. 
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4. ANALIZA PODATAKA 
4.1. Maseni protoci 
Ukupni maseni protok  ne raste linearno s linearnim porastom opterećenja što je vidljivo na 
slici 11.  
Slika 11. Ukupni maseni protok 
Maseni protoci silaznih cijevi ovise o površini na koju se dovodi toplina i toplinskom 
opterećenju tih površina. Tako se najveći maseni protok uspostavlja na bočnoj strani  prvog 
prolaza, gdje je najveća površina cijevi, i stražnjoj strani prvog prolaza koja je toplinski 
opterećena sa obje strane. Također nosive cijevi, koje su opterećene s obje strane, imaju veliki 
maseni protok u odnosu na površinu poprečnog prjesjeka cijevi. 
Slika 12. Maseni protok pojedine skupine uzlaznih cijevi 
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4.2. Veza između  gustoće masenog toka, dovedene toplina po poprečnom 
presjeku cijevi i proizvedene pare 
Vjerniji prikaz što se zbiva sa samom vodom  pri grijanju u različitim grupama cijevi daje 
usporedba gustoća masenog toka i omjera ukupne dovedene topline po ukupnoj površini 
presjeka cijevi:  
Slika 13. Gustoće masenog toka uzlaznih cijevi 
Slika 14. Omjer dovedene topline i površine ukupnog poprečnog prjesjeka cijevi 
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Slika 15. Maseni udio pare po pojedninoj skupini cijevi 
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4.3. Međusobna veze proizvedene pare i dovedene topline 
Slika 16. Dovedena toplina po skupini cijevi  
  
Slika 17. Proizvedena para po skupini cijevi 
Proizvedena para po skupini cijevi i dovedena toplina imaju identično položene krivulje. 
Snažna korelacija proizlazi iz činjenice da je voda u silaznim cijevima gotovo na temperaturi 
zasićenja, a dovedena toplina koristi se za isparavanje vode, odnosno proizvodnju pare. 
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4.4. Pogreška u odnosu na proračun cijelog modela 
Slika 18. Relativna pogreška u odnosu na proračun cijelog postrojenja 
    
4.5. Optočni broj 








Optočni broj u prikazanom  hidrauličkom  proračunu opada porastom toplinskog opterećenja. 
To se objašnjava činjenicom da maseni protok raste sporije nego količina proizvedene pare 
porastom opterećenja.  
Slika 19. Optočni broj 
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Povećanjem  radnog tlaka postrojenja za dva puta u svim radnim točkama proračuna, optočni 
broj opada.  
Slika 20. Optočni broj za dva puta veći radni tlak 
 
Funkcija masenog postrojenja doseže svoj maksimum u radnom području postrojenja. Unatoč 
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Slika 21. Maseni protok za 2 2B Bp p   
Dodatnim porastom tlaka optočni broj nastavlja padati. 
Slika 22. Optočni broj za tri  puta veći radni tlak 
 
4.6. Padovi tlaka u silaznim i uzlaznim cijevima 
4.6.1. Silazne cijevi 
Tijekom procesa dolazi do povećanja temperature zasićenja, kao posljedica povećanja 
radnog tlaka. Pad temperature zbog miješanja na ulazu u silazne cijevi raste kao posljedica 
smanjenja optočnog broja. Jači utjecaj na promjenu temperature u silaznim cijevima ima 
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promjena radnog tlaka. Stoga dolazi do povećanja temperature vode u silaznim cijevima, 
odnosno pada gustoće u silaznim cijevima 
Slika 23. Promjena pada tlaka uslijed gravitacijskog utjecaja 
 Pad tlaka kao posljedica trenja u silaznim cijevima raste povećanjem masenog 
protoka. Kako maseni protok raste na cijelom području povećanja opetrećenja tako raste i pad 
tlaka uslijed trenja. 
Slika 24. Pad tlaka kao posljedica trenja u silaznim cijevima 
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Ukupni pad tlaka u silaznim, definiran kao razlika pada tlaka uslijed gravitacije i pada 
tlaka uslijed trenja, cijevima tijekom procesa opada: 
 
Slika 25. Ukupni pad tlaka u silaznim cijevima 
 
4.6.2. Uzlazne cijevi 
Pad tlaka kao posljedica gravitacijskog utjecaja u uzlaznim cijevima opada 
povećanjem opterećenja generatora pare. Uzrokom možemo povećanje udjela parne faze.  
Slika 26. Pad tlaka uslijed gravitacijskog utjecaja 
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Krivulje pada tlaka uslijed trenja u uzlaznim cijevima prati trendove krivulja gustoća 
masenih tokova u uzlaznim cijevima. 
 
Slika 27. Pad tlaka uslijed trenja u uzlaznim cijevima 
 




Slika 28. Pad tlaka uslijed akceleracijskog učinka u uzlaznim cijevima 
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5. ZAKLJUČAK 
Cirkulacija vode u isparivačkim cijevima generatora pare je složen proces, podložan 
mnogim utjecajima. U analizi podataka se pokazalo da je ovisnost masenog protoka pojedine 
skupine cijevi najjača o količini dovedenog toplinskog toka na ukupnu površinu cijevi, a 
gustoća masenog toka ovisi o omjeru dovedenog toplinskog toka na površinu poprečnog 
presjeka cijevi. S obzirom da sve uzlazne cijevi imaju jednaku razliku u visini od ulaza do 
izlaza cijevi veća količina topline na isti presjek površine cijevi se dovodi opterećenjem cijevi 
s obje strane (noseće cijevi, stražnja strana prvog prolaza) te povećanjem površine dovedene 
topline (prednja strana prvog prolaza i stražnja strana prolaza) u odnosu na visinu. 
U dobivenim podatcima javlja se pogreška u odnosu na prethodno napravljen proračun 
što se očituje kao manjak proizvedene pare za oko 19%. Model ima mogućnost poboljšanja u 
vidu poznavanja raspodjele toplinskog opretrećenja unutar ložišta uslijed zračenja plamena, 
modeliranja prijenosa topline konvekcijom u ložištu i u konvektivnom  kanalu generatora 
pare. Na poboljšanje rezultata utjecaj bi imalo i detaljnije poznavanje geometrija samog 
generatora pare, kao i lokalnih otpora strujanju. 
. 
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